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Odbor objektivizacie faktorov zivotnych podmienok S, SNAS
Regionalny tdrad verejného zdravotnictva | ST
so sidlom v PreSove /%\\ Reg. No. 148/S-150

"/"/ulu\“\

Jana Hollého 5, 080 01 Presov

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiSok oznacenych N.

Cislo protokolu OMZP: 1768

Protokol o skiskach vzorky pitnej vody &. 13624 */2025

UDAJE POSKYTNUTE ZAKAZNIKOM®

Miesto odberu vzorky: Mosurov, Obecny trad - umyvarka - vod. koh.

Druh vzorky: - verejny vodovod

Nézov a adresa zakaznika: | Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Vzorku odobral / odber: |S.Miklui ~ RUVZ PO / A

Détum odberu: 24 .11.2025 |Metdda odberu: SPP-V.1 (A) ’ Plan odberu: 24112025/0HZPaZ

Datum prevzatia vzorky: | 24 .11.2025

Datum zaciatku skuSok: 24 .11.2025 Datum ukongenia skugok: | 27.11.2025

v 3 . U(%) e ] .

C: Ukazovatel Jednotka Vysledok k=2 Skusobna metdda A/N | Limit **

1. | Escherichia coli KTJ/100 ml 0 - STN EN ISO 9308-1:2015 K A 0

2. | Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 - STN EN ISO 9308-1:2015 K A 0

3. | Enterokoky KTJ/100 ml 0 - STN EN ISO 7899-2 K A 0

1, |y KTY/ 1ml 0 - |STNENISO 6222 K| A | 200
mikroorganizmy 22°C

5. | Kultivovatelné KTJ/ 1ml 0 - |STNENTIS06222 K | A 50
mikroorganizmy 36°C

6. | Zivé organizmy jedince / ml 0 - [SsTN757711 M A 0

7. | Vlaknité baktérie jedince / ml 0 - STN 75 7711 M A 0

8. | Mikromycéty jedince / ml 0 - |STN757711 M A 0

9. | Mftve organizmy jedince/ml 0 - |STN 757711 M A 30
Zelezité pokryvnost

i a manganové baktérie polav % 0 - |SINB T M A 10

11. | Abiosestén pokryvnast 1 29 |STN757712 M| A 10

polav %

Iné identifikované mikroorganizmy :

Miesto vykonu laboratérnych &innosti je totozné s adresou laboratéria. Pri akreditovanom odbere (A) sa vysledky vztahuji iba na predmet skii3ania a odber
vzorky. ® Pri neakreditovanom odbere (N) OOFZP nezodpoveda za odber vzorky a za udaje poskytnuté zékaznikom (vysledky sa vztahuju na vzorku tak ako
bola prijatd). Met6da a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaju.  Protokol sa bez suhlasu laboratéria méZe reprodukovat’ len ako celok.

Vysvetlivky:

A [ - | akreditovany (&) N | — | neakreditovany (&) U | — | roz8irena neistota
K [ — | kultivaéna metéda M mikroskopickd metéda * | = | &islo vzorky v centralnom protokole
** | _ | limitné hodnoty ( podl'a Vyhlasky MZ SR 91/2023 Z.z. ) sttuvedené v rovnakych jednotkéch ako vysledky skisok

Bezfarebné bicikovee :  Limit pre vodu nezabezpe&enu dezinfekciou = 10 jed./ml Limit pre dezinfikovani vodu = 0 jed./ml

1/

Protokol vypracoval:  Sabolikovd OBOR OBIEKTIVI T EAKT
Datum vypracovania: 27.11.2025 '

Za spravnost zodpoveda: Ing. Martina J arleéké\}é Protokol schvalil: Inﬁ%;rﬁc}’appoyé
veduca OMZP vedica OOFZP

***Koniec protokolu***

www.ruvzpo.sk e-mail : po.sekretariat@uvzsr.sk Strana 1z 1 Tel.: 051 /7580310
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Odbor objektivizacie faktorov Zivotnych podmienok
Regionalny drad verejného zdravotnictva
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiSok oznatenych N.

Protokol o skiskach vzorky vody & 136247/2025

Udaje poskytnuté zdkaznikom*

Nazov a adresa zékaznika:

Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Pregov

Druh vzorky: pitnd voda - verejny vodovod

Miesto odberu vzorky: OcU Mosurov, umyvirka - vod. kohutik

Vzorku odobral / odber’:  |[RUVZ PO S.Miklug

Datum odberu: 24.11.2025 [ Metéda odberu: SPP-V.1 (A) |Plén odberu: 24112025/0HZPaZ

[ Datum prevzatia vzorky: 24.11.2025

| Datum zagiatku skisok: 24.11.2025

| Datum ukonéenia skugok: 3.12.2025 |

Vysledky fyzikalno — chemickych skusok:

P. , . U [%] Metoda s
3 Ukazovatel Jednotka Vysledok (k=2) Tt oznatenic AN Limit
1. | Aménne iony mgll <0,028 (LOQ) - SP SM-1.0.12 A 0,50
p, | Chemicka spotrebakysiika | 0,73 10 | oD |STNENISO8467 | A 30
manganistanom
3. | Volny chlér mg/l - OoD SM-1.0.36 N 0,30
4. |Farba mg/ <5(LOQ) : VI |STNENISO7887 | A 15
5. | Reakcia vody - 7,98 2 PO STNENISO10523 | A 6,5-95
6. |Pach stupefl 0 - SE SM-1.0.21 N b
7. | Vodivost p?%’?c 56,7 1 KO |STNEN 27888 A 125
8. |Mangan ug/l <4,0(LOQ) ICP-OES | SM-1.0.46 N 50
9. |Zelezo mg/l <0,01 (LOQ) ICP-OES | SM-1.0.46 N 0,2
10. | Zakal FNU <0,99(LOQ) - TU STN EN ISO 7027-1 N 5
11. | Absorbancia (254 nm, 1 cm) - 0,013 3 SP STN 75 7360 A 0,080
12. | Vapnik mg/l 97,0 3 oD STN ISO 6058 A >30
13. | Vapnik a horgik mmol/l 3,38 3 oD STN ISO 6059 A 1,1az5,0
14. | Hor€ik mg/l 23,3 7 VP STN ISO 6059 A 125
15. | Fluoridy mg/l 0,10 2 IC SM-1.0.45 N 1,5
16. | Chloritany mgll - - IC SM-1.0.45 N 0,25
17. | Bromi¢nany pg/l - - IC SM-1.0.45 N 10,0
18. | Chloridy mg/l 11,1 2 IC SM-1.0.45 N 250
19. | Dusitany mg/l <0,010 (LOQ) - SP [STNEN 26777 A 0,50
20. | Chlore€nany mg/l - - IC SM-1.0.45 N 0,25
21. | Dusiénany mg/l 1,53 5 IC SM-1.0.45 N 50
22. | Sirany mg/l 50,8 2 IC SM-1.0.45 N 250
23. | Kyanidy ug/l <4 (LOQ) - SP SM-1.0.40 N 50
24. | Arzén ug/l <3(L0Q) AASIETA | SM-1.0.19 A 10
25. | Kadmium ugll <0,2(LOQ) - [ ICP-OES [ SM-1.0.46 N 50
26. | Chrom ugll <1,0 (LOQ) - ICP-OES | SM-1.0.46 N 50
27. | Med mg/l 0,033 4 ICP-OES | SM-1.0.46 N 2,0
28. | Nikel g/l <1,0 (LOQ) - ICP-OES | SM-1.0.46 N 20
29. | Olovo ug/l <1,0 (LOQ) ICP-OES | SM-1.0.46 N 10
30. |Antimén ug/l <1,5(LOQ) AAS/ETA | SM-1.0.19 A 10
31. | Hlinik mg/l <0,02 (LOQ) - ICP-OES | SM-1.0.46 N 0,20
32. | Sodik mg/l 8,45 25 | ICP-OES | SM-1.0.46 N 200
33. | Bor mg/l 0,020 5 ICP-OES | SM-1.0.46 N 1,5
34. | Ortut ug/ <0,30 (LOQ) AAS/AMA | SM-1.0.18 A 1,0

WwWw.ruvzpo.sk
F-PK_VIIL.1.1, verzia 010123

e-mail: po.sekretariat@uvzsr.sk
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiSok oznacenych N.

[ 35. | Draslik | mgl | 1,72 | 19 ]ICP-OES | SM-1.0.46 | N | 1az10
Stanovenie na mieste odberu:
1. | Teplota vody °C . 03°C | MT [STN757375 A 8-12
2. | Volny chiér mg/l 0,05 10 SP[SPP-V.3 A 0,30

Miesto vykonu laboratornych ¢innosti je totozné s adresou laboratéria. Pri akreditovanom odbere sa vysledky vztahuju na predmet skiSania a odber vzorky. Protokol sa bez
sthlasu laboratéria moze reprodukovat len ako celok.

Vysvetlivky: * - Gislo vzorky v centralnom protokole  A/N — akreditovany(a)/ neakreditovany(a) U - rozSirena neistota LOQ - limit kvantifikacie

SP - spektrofotometria KO - konduktometria TU — turbidimetria OD — odmerna analyza SE - senzoricka metéda VI - vizuélna kolorimetria PO — potenciometria

FES — plamefiova emisna spektrometria  MT — meranie teploty ~ AAS/AMA — atémova absorpéné spektrometria-jednotcelovy ortutovy analyzator

AAS/ETA- atdmova absorpéna spektrometria s elektrotermickou atomizaciou AAS/FLAME - atémova absorpéna spektrometria s plamefiovou atomizaciou IC — iénova
chromatografia ICP-OES - optické emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou

** _ limitné hodnoty (podra Vyhlasky MZ SR ¢&. 91/2023 Z.z.) st uvedené v rovnakych jednotkach ako vysledky skuSok

*** — prijatelny pre spotrebitelov a bez abnormalnych zmien }
+ - pri neakreditovanom odbere (N) OOFZP nezodpoveda za odber vzorky (vysledky sa vztahuju na vzorku tak ako bola prijata), OOFZP nezodpoveda za (daje poskytnuté

zékaznikom. Metéda a plan odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvadzaj.

Protokol vypracoval: M. RovaSova

Datum vypracovania protokolu: 3.12.2025

i Ve

i , i L . /[‘,\.. jmr‘ 7W(/;(/( P
Za spravnost’ zodpoveda: Ing. Bibiana Bartle Protokol schvalil: Ing. Jana Pappova
vedica OCHAV vediica OOFZP

***K oniec protokolu***

www.ruvzpo.sk e-mail: po.sekretariat@uvzsr.sk tel. 051/7580310
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Odbor objektivizacie faktorov zivotnych podmienok
Regionalny drad verejného zdravotnictva

so sidlom v PreSove
Hollého 5, 080 01 Presov

Cislo protokolu OMZP : 1768

PODKLAD PRE FAKTURACIU

Centr. prot. ¢islo : 13624 /2025

Nazov vzorky : MoSurov, Obecny trad - umyvarka - vod. koh. PO/HZP
Ukazovatele pre pitni vodu podl’a Vyhlasky MZ SR €. 91/2023 Z.z. Cenav€
1. Escherichia coli 5,90
2. | Koliformné baktérie 5,90
3. Enterokoky 5,90
4. | Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 22°C 2,60
5. | Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 36°C 2,60
6. | Zivé organizmy 1,90
7. | Vlaknité baktérie (okrem Fe a Mn baktérif) 1,90
8. | Mikromycety stanovitené mikroskopicky 1,90
9. | Mrtve organizmy 1,90
10. | Fe a Mn baktérie 1,90
11. | Abioseston 1,90
SPOLU 34,30 €
Déatum vyhotovenia: 27. 11.2025
Spracoval: Sabolikovd
Ing. aljtéla Janeckova

— o
vedica OMZP




Odbor objektivizacie faktorov zZivotnych podmienok
Regiondlny urad verejného zdravotnictva
so sidlom v PreSove

Jana Hollévho 5,08 001 Presov
ICO 610992

Podklad pre fakturaciu vzorky

Centralne protokolové ¢islo vzorky : 13624/2025

Nézov vzorky: Mosurov, Obecny trad PO/HZP
Pitna voda - uplny rozsah:

P.¢. Ukazovatel Cena (EUR)
l. Absorbancia 4,00
2. Amonne iony 7,80
3. Antimén 19,00
4. Arzén 19,00
5. Bor — ICP-OES 10,00
6. Dusi¢nany - IC 15,00
7. Dusitany - spektrofotometricky 4,80
8. Farba 3,00
9, Fluoridy - IC 10,00
10. Hlinik — ICP-OES 10,00
1. Hor¢ik 3,70
12. Chemickd spotreba kyslika manganistanom 8,00
13, Chloridy - IC 10,00
14. Chrém - 1CP-OES 10,00
15. Kadmium - ICP-OES 10,00
16. Kyanidy 12,80
17. Mangéan — ICP-OES 10,00
18. Med’ - ICP-OES 10,00
19. Nikel - ICP-OES 10,00
20. Olovo - ICP-OES 10,00
21. Ortut’ 18,30
22. Pach 1,80
23. Reakcia vody 4,00
24. Sirany - IC 10,00
25. Sodik - ICP-OES 10,00
26. Viépnik 5,80
27. Vépnik a horéik 5,80
28. Vodivost’ 4,00
29. Zakal 4,00
30. Zelezo — ICP-OES 10,00
31. Draslik — ICP-OES 10,00

Spolu: 280,80

oA

'i "{/ 7 /
Ing. Bibidua Bartle ——
veduca oddelenia ¢hemickych analyz vod

Datum vyhotovenia : 17.12.2025



N\ Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v PreSove
N Jéana Hollého 5902/5
SN 080 01 Presov

PODKLAD PRE FAKTURACIU

Nazov vzorky: Mosurov, OcU — kuchynka, vod. kohutik
Centrélne protokolové ¢islo: 13624/2025

Déatum odberu: 24.11.2025

Popis vykonu Cenav €

1 Rézia odborného pracovnika 20,0

Spolu 20,0 €




