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3s2free | o akaznik - objednavatel skisok
rrigbjednavater: ,\ZQR_BER%%',..S.L N , , _
~——(meno aadresa) __Kuzmanyho 5000/1, 05801 Poprad DApum prsvEaly vaoriy: 00202
Odosielatel’: VaK SERVIS Poprad Datum vykonania skugok od: 23.09.2020
Zmluva  objednavka: OV-200001 do: 16.10.2020
Zakazka: 20-08683 Datum vystavenia protokolu: 16.10.2020
Vzorku odobral: Peskova, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skasok
Pt 1 | Cislo vzorky: 20-020934 ] Typ vzorky: Vody pitné | Chemicky rozbor
Oznaéenie vzorky: Hylov - siet - MS
Merana veli¢ina | parameter / Meracia Vysledok Neistota Skasobna Medza Metodicky predpls Typ
analyt jednotka skusky merania metoda stanovenia i skusky
celk. objem. aktivita radénu By/l 123 20 % RA 0.50 STN 75 7615 kap.2 A

Skagobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody Nazov metody
RA Radiometria

Typ skusky:
A - akreditovana, N - neakreditovana, SA - subdodéavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuije rozsirent kombinovani neistotu z vysledku skasky.

Vyhlasenie stladu/ nesaladu vysledkov skusok s poziadavkami/ $pecifikaciami

Stanovena celk. objem. aktivity radonu vzorky pitnej vody
vyhovuje
poziadavkam Vyhlagky Ministerstva zdravotnictva SR €. 100/2018 Z.z.

= Vyhlasenie suladu/nestladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika.

= Vyhlasenie suladu/nestladu vysledkov s poZiadavkami bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skugok uvedenych v tomto protokole
s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske ¢. 247 Ministerstva zdravotnictva SR Z.z. z 9.0ktdbra 2017, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zésobovani pitnou vodou a vo Vyhlaske €. 97 Ministerstva
zdravotnictva SR Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a dopiiia Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SR . 247/2017 Z.z. a vo Vyhlaske €. 100
Ministerstva zdravotnictva SR Z.z. z 19. marca 2018 o obmedzovani oZiarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej mineréinej vody a z pramenitej
vody.

= Porovnanie sa tyka véetkych vysledkov uvedenych parametrov skusok len predmetnej vzorky.

« Vyhlasenie stladu/nesiladu sa nesmie zamienat s inspekciou a s certifikaciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim zhody ski3aného
vyrobku.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. PES/PV/20/073

Prehlasenie

Skusobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skusok sa tykaj len predmetu skusok.

Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, Cast protokolu len so sthlasom skusobného laboratdria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratornych skuok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sl pisomne
podané reklamacie.

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http://www.elsro.sk
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! Zakaznik - objednavatel skusok
- Objednavatel | zakaznik: .| .VaK SERVIS, sro. | 4 i ;
Pr@hdiov aradresa) | vyKuzmainyho 500011, 05801|Poprad T H ST oy A
~Prevadzka [ stredisko: VaK SERW1S-Poprad.—— Datum vykonania skusok od: 23.09.2020
Zmluva | objednavka: 0V-200001 do: 29.09.2020
Zakazka (Cislo a oznacenie):  20-08684 Datum vystavenia protokolu: 29.09.2020
Odosielatel / dopravil: EL spol. s r.0. Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. €islo vzorky : 20-020935
Predmet skisky / typ vzorky : | Vody surové
Oznacenie vzorky : Hyfov - pramene
Udaje o odbere : Vzorku odobral: Peskova, EL - ’ .
skreliovang odber Datum odberu: 23.09.2020
Vysledky skusok
3 e : Limitna hodnota ; . .
Skaska / merana velicina / Meracia 3 Vysledok Neistota Skusobna ; i Typ
parameter jednotka th:gé"’:}? i skasky merania metoda Maladich] precuis skisky
Poget koliformnych baktérii KTJ/100ml 10 50 16 30 % Kultivaéna F | IP 7.2b, (STN EN ISO 9308-1) A
Pocet Enterokokov KTJ/100ml 20 300 2 30 % Kultivaéna F | IP 7.4a, (STN EN ISO 7899-2) A
Pocet baktérii Escherichia coli KTJHA00ml 0 25 2 30% Kultivaéna F | 1P 7.2b, (STN EN ISO 9308-1) A
Pocet kultivovatefnych i ;
mikroorganizmov pri 36 °C KTJ/m - 3 40 % Kultivagna IP 7.32,(STN EN ISO 6222) A
Pocet kultivovatelnych = i
mikroorganizmov pri 22 °C KTJ/1ml - 9 40 % Kultivatna IP 7.32,(STN EN ISO 6222) A

Skiisobné zariadenia a meradla pouzité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Typ skisky: A - akreditovana, N - neakreditovana, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana
Skratky: OH — odporicana hodnota, MH - medzna hodnota

Vyhlasenie suladu/ nesuladu vysledkov skisok s poZiadavkami / pecifikaciami

Stanovené hodnoty parametrov vo vykonanych skuskach
vyhovuju
poziadavkam Vyhlasky MZP SR ¢. 636/2004 Z.z. (kategoria A1)

= Vyhlasenie siladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zakaznika.

» Vyhlasenie stladu/nestladu vysledkov s poZiadavkami bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skuSok uvedenych vtomto protokole
s hodnotami uvedenymi vo Vyhladke €. 636 MZP SR z 19.11.2004 - priloha &. 3 rozsah ukazovatelov kvality vody podfa jednotl. druhov rozborov —
Tabulka & 1 stibor ukazovatelov kvality vody pri prevadzkovej kontrole kvality vody. Priloha ¢. 1 - tabulka €.2 - odpori¢ané a medzné hodnoty
ukazovatelov kvality surovej vody pre jednotlivé kategarie kvality surovej vody - kategoria At, AZ, A3.

= Porovnanie sa tyka vietkych vysledkov uvedenych parametrov skisok len predmetnej vzorky.

= Vyhlasenie stladu/nestladu sa nesmie zamienat s indpekciou a s certifikaciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim zhody sk($aného
vyrobku.

Prehlasenie a upozornenie:

Skiugobné laboratorium prehlasuje, ze visledky skisok sa tykaji len predmetu skusok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely a s pisomnym sthlasom skugobného laboratoria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skigke sam osebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom

udelujicim akreditaciu alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie:

Reklamovat' vysledky laboratérnych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zékazniksy/ A

Akceptované a vybavované su pisomne podané reklamacie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek: 1‘/ -

a) Uchovévané st iba vzorky, u ktorgch sa povodné viastnosti €asovo nemenia. [ ; =4

b) Vzorky po ukongeni mikrobiclogického vysetrenia su likvidované. \

% &
* S

Protokol o skaske vyhotovil: Koletnova Zuzana, Ing., zastu '
Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda: Ferencakova Eva, MVDr., vedy
Protokol dostane: VaK SERVIS, s.r.0.

Tel.. +42153 4424740, +42153 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http://www.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatel skusok

(meno a adresa) Kuzmanyho 5000/1, 05801 Poprad Datum prevzatia vzorky: 23.09.2020
Odosielatel” VVaK SERVIS Poprad Datum vykonania skiSok: 23.09.2020
Zmluva / objednavka:  OV-200001 Datum vystavenia protokolu: 25.09.2020
Zakazka: 20-08684
Vzorku odobral: Peskova, EL - akreditovany odber
Vysledky skusok
Re: 1 |Cislo vzorky: 20-020935 |Typ vzorky: Vody surove [Bioiogick)" rozbor
Oznacenie vzorky: Hyfov - prameiie
SotTpemsen | i | Ve | LR e [ 5,
Abioseston % 5 30% | Mikroskop 10 STN 757712 (IP 17.1) A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN 75 7711 (IP 17.2) A
Mrtve organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 30 STN757711 (IP17.2) A
x:z&ﬁ:&fﬁ’;{:ﬁ“ Zelezltych a Jedince/ml 0 - | Mikoskop | 0 |STNTETTII(P17.2) | A
Mikromycéty Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN 757711 (IP17.2) A
Zelezité a manganové baktérie % 0 . Mikroskop 10 STN 757711 (IP17.2) A

Pouzité skratky: A — akreditovana skiska, IP-interny predpis

Vyhlasenie suladul nesuladu vysledkov ski$ok s poZiadavkamil $pecifikaciami
Skusana vzorka vody vo vykonanych skiskach
vyhovuje
poziadavkam Vyhlasky MZP SR &. 636/2004 Z. z.

= Vyhlasenie stladu/ nestladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika.

= Vyhlasenie stladu/ nestladu vysledkov s poZiadavkami bolo vytvorene na zaklade porovnania vysledkov skiok uvedenych
vtomto protokole s hodnotami uvedenymi v Nariadeni viady Slovenskej republiky &. 354/2006 Z. z. z 10. méaja 2006, ktorym sa
ustanovujii poziadavky na kontrolu kvality vody urgenej na fudskd spotrebu a vo Vyhladke MZP SR &. 636 z 19. novembra 2004, ktorou
sa ustanovujis poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, Priloha €. 3 - rozsah ukazovatefov
kvality vody podra jednotiivich druhov rozborov, Tabufka &. 1- subor ukazovatelov kvality vody pri prevadzkovej kontrole kvality
surovej vody; Priloha & 1, Tabufka & 2 ~ odpor(iané hodnoty a medzné hodnoty ukazovatefov kvality surovej vody pre jednotiivé
kategorie kvality vody - kategoria A1, A2, A3.

« Porovnanie sa tjka v8etkych vysledkov uvedenych parametrov skilSok len predmetnej skisky.

= Vyhlasenie sa nesmie zamienat s in3pekciou a s certifikaciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim zhody skii$aneho vjrobku.

Prehlasenie

Skasobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skadok sa tykaju len predmetu skisok.

Tento protokol moZe byt reprodukovany jedine cely, Sast protokolu len so suhlasom skasobného laboratoria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skuske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vjrobku organom udefujiicim akreditéciu, alebo akymkofvek
inym organom.

Reklamacie

Reklamovat vysledky laboratémych skiisok mozno do 30 dni od détumu odoslania vysledkov zakaznikevi. Akceptované.a vybavované su pisomne podané reklamacie.
Uchovévanie zvy$kov vzoriek & = f

Vzorky po ukongeni biologického vy3etrenia su likvidované. i

Protokol dostane: VaK SERVIS, s.r.0. : K. < {
Protokol o skii$ke vyhotovil: RNDr. Eva Téthova Schvalil; RNDr. Eva Tothova
veduca LBM O veduca LBM

Tel.. +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/lwww.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatel ska$ok

Objednavatel" VaK SERVIS, s.r.o.

(meno a adresa) Kuzmanyho 5000/1, 05801 Poprad Détum prevzatia vzorky: 23.09.2020
Odosielatel: VaK SERVIS Poprad Datum vykonania skisok od: 23.09.2020
Zmluva | objednavka:  OV-200001 do: 16.10.2020
Zakazka: 20-08684 Datum vystavenia protokolu: 16.10.2020
Vzorku odobral: Peskova, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Pés 1 I Cislo vzorky:  20-020935 | Typ vzorky:  Vody surove [ Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: Hyl'ov - pramefi
Merana veli€ina | parameter / Meracia Vysledok Neistota | SkuSobna Medza o : Typ
analyt jednotka skisky merania metoda stanovenia Metodicky predpis skusky
IP1.50b (CSN EN ISO
Sb mg/l <0.001 - ICP-MS 0.001 17%? 4.2) A
IP 1.50b (CSN EN ISO
As mg/l <0.001 - ICP-MS 0.001 17294-2) A
B mg/| 0.05 10 % AES-ICP 0.01 IP1.5b (STNENISO 11885) | A
bromiénany (BrO3) mg/l <0.005 - IC 0.005 P 217 A
dusic¢nany (NO3) mg/| 7.80 5% Spekirofoto 0.50 IP2.34 A
dusitany (NO2) mg/| <0.01 - Spekirofoto 0.01 STN EN 26777 (IP 2.34) A
fluoridy (F) mg/l 0.06 21 % IC 0.005 IP2.17 A
IP1.50b (CSN EN ISO
Cr mg/! <0.002 . ICP-MS 0.002 17294.-2) A
Cd mgl <0.0005 . cPMs | o005 | © 1'50:’7(5993'_\'2)EN i
kyanidy celkové (CN) mg/l <0.005 - Spektrofoto 0.005 STN ISO 6703-1 (IP 4.4)
IP 1.50b (CSN EN ISO
Cu mg/! <0.005 - ICP-MS 0.005 17294-2)
IP 1.50b (CSN EN ISO
Ni mg/l <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A
IP 1.50b (CSN EN ISO
Pb mg/! <0.002 - ICP-MS 0.002 1 ?2&9 42) A
IP 1.50b (CSN EN ISO
Hg mg/! 0.0001 7% ICP-MS 0.0001 17204-2) A
IP 1.50b (CSN EN 1SO
Se mg/l <0.001 - ICP-MS 0.001 17294.2) A
akrylamid g/l <0.04 - LC MS MS 0.04 IP4.20 A
benzén ug/l <0.01 - GCIFID 0.01 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
dichlorbenzény suma yg/l <0.03 - GCIFID 0.03 IP 4.9 (STN 757533) A
1,2- dichléretan Hgll <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
chlérbenzén Sl <0.01 - GCIFID 0.01 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
TOC mg/| 1.34 15 % NDIR 0.50 STN EN 1484 (IP 2.31) A
org.chlor.pesticidy celk. g/l <0.1 - GC/ECD 0.10 IP4.10a (STNENISO 6468) | A
:';:;z%’;)(°’9a"°°h'°’m“e ugl <0.005 . GCIECD 0005 |IP4.10a(STNENISO6468)| A
beta-HCH (organochlérované
pesticidy) pgll <0.005 - GC/ECD 0.005 IP 4.10a (STN EN ISO 6468) A
gama-HCH -
(organochlérované pesticidy) Hall <0.005 GC/ECD 0.005 IP 4.10a (STN EN ISO 6468) A
p,p-DDT (organochlérované
pesticidy) pall <0.005 - GC/ECD 0.005 IP4.10a (STNEN ISO 6468) | A
SRR . (. oS ugl <0.005 - GCIECD 0005 |IP4.10a(STNENISO6468) | A
(organochlérované pesticidy)
mapiychibe ug/ <0.005 - GCIECD 0005 |IP4.10a(STNENISO6468) | A
(organochlorované pesticidy)

Tel.: +42153 4424740, +42153 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http://www.elsro.sk



WM i,

,
2

f;/’
W

EL spol. s r.o.
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves
Stredisko laboratérnych prac .

ESNAS

Reg. No. 038/S-025

O &

"/’II

\\\“\

Akreditované skasobné laboratoria podfa ISO/IEC 17025, SNAS /,,,r“t .\..\

Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznacenych N, SN, TN

s ) Strana ¢ 4 zpoctu 4
Protokol o skaske &.: 20/20948 e -
Vytlatok¢. 2 zpoltu 3

Typ skisky:
A - akreditovana, N - neakreditovana, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirend kombinovan( neistotu z vysledku skasky.

Vyhlasenie suladu/nesuladu vysledkov skasok s poZiadavkami [ Specifikaciami

Stanovené hodnoty parametrov skianej vzorky surovej vody
vyhovuju
poziadavkam Vyhlasky MZP SR ¢.636/2004 Z. z., kategérii A1

= Vyhlasenie stladu/nestladu sa uvadza na zéklade poziadavky zékaznika.

= V\/yhlasenie stladu/nesidladu vysledkov s pomadavkamt bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skiSok uvedenych v tomto protokole
s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZP &. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality
vody vo verejnych vodovodoch, priloha €. 1, tabulka €. 1, 2.

= Porovnanie sa tyka véetkych vysledkov uvedenych ﬂarametrov skasok len predmetnej vzorky.

= Vyhlasenie siladu/nestladu sa nesmie zamienat s indpekciou a s certifikéciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim
zhody skusaného vyrobku.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.¢. PES/SV/20/072

Prehlasenie

Skugobné laboratorium prehlasuje, 2e vysledky skisok sa tykaju len predmetu skasok.

Tento protokol moZe byt reprodukovany jedine cely, ¢ast protokolu len so sthlasom skusobného laboratoria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratornych skigok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sii pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek

Po ukoné&eni analyz st vzorky vod likvidované. / /

Protokol dostane: VaK SERVIS, s.r.o.

Protokol o skuske vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: Ing. Luéla Seftikova /
veduca LPKBM a LVEM /vedﬂf W(zg(BM VSM ,f /
/ {5,%'\\2_ “ [
/ I_‘\, v e ¢ \\ |
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