EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, 052 01 Spigska Nova Ves

Stredisko laboratornych prac

Akreditované skuSobné laboratéria podla ISO/IEC 17025, SNAS
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Reg. No. 038/5-025

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skusok oznacenych N, SN, TN

eyt Strana & 1 zpoltu 2
Protokol o skuske ¢.: 20/12010 . -
Vytlagok¢. 1 zpoftu 3
Zakaznik - objednavatel skisok
Objednavatel: VaK SERVIS, s.r.o. ’ ; .
(meno a adresa) Kuzményho 5000/1, 05801 Poprad Détum provzatia vzorky: 15.06.2020
Odosielatel" VaK SERVIS Poprad Datum vykonania skusok od: 16.06.2020
Zmluva | objednavka: OV-200001 do: 24.06.2020
Zakazka: 20-05394 Datum vystavenia protokolu: 24,06.2020
Vzorku odobral: Peskova, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
RG: 1 |Cislo vzorky: 20-012609 | Typ vzorky: Vody pitné |Chemick§r rozbor
Oznadenie vzorky: HyFov - siet - MS
Merana veli¢ina | parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skasobna Medza o : Typ
analyt jednotka skusky merania metoda stanovenia Metodicky predpls skusky
absorbancia (254nm,1cm) E 0.012 15 % Spektrofoto 0.005 STN 757360 (IP 2.15) A
aménne iony (NH4) mg/l <0.01 - Spektrofoto 0.01 IP2.34 A
farba mgPt <5 - Viz. kolor. 5 IP2.24 (STN EN ISO 7887) A
dusiénany (NO3) mg/! 16.40 5% Spektrofoto 0.50 IP2.34 A
dusitany (NO2) mg/l <0.01 - Spektrofoto 0.01 STN EN 26777 (IP 2.34) A
vofny chlér mg/| 0.21 20 % Spektrofoto 0.01 IP6.2.1 TA
chemicka spotreba kyslika
manganistarom CHSKIMn] mg/| 0.50 20 % OA 0.50 STN EN ISO 8467 (IP 2.3) A
prahova hodnota chuti TFN <1 - Senzor. 1 IP 2.24 ( STN EN 1622) A
vodivost mS/m 14.67 5% Kondukt 0.01 STN EN 27888 (IP 2.12) A
Mn mg/ 0.006 8% | AESICP | 0002 S ﬁg;EN L 3
prahova hodnota pachu TON <1 - Senzor. 1 IP 2.24 (STN EN 1622) A
pH pri T=24,7°C - 6.8 5% Potenc. 1.0 STNENISO 10523 (IP2.11)| A
zakal FNU <0.05 - Nefelometria 0.05 IP 2.24(STN EN ISO 7027-1) A
Fe mgl 0.200 5% | AESCP 0,002 R g;‘f“ SO | A
teplota vody e 14.6 1% 0.1 IP 6.2.3 (STN 75 7375) TA

Skasobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
I Skratka metody | Nazov metody
AES-ICP Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Kondukt Konduktometria
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Potenc. Potenciometria
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Typ skusky:

A - akreditovang, N - neakreditovana, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,

TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozirent kombinovani neistotu z vysledku skusky.

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk

http:/lwww.elsro.sk
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Vyhlasenie suladu/nesiladu vysledkov skigok s poZiadavkami / $pecifikaciami
Stanovené hodnoty parametrov skusanej vzorky pitnej vody
vyhovuja
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &.247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 97/2018 Z.z.

* Vyhlasenie siladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poziadavky zakaznika.

= Vyhlasenie stladu/nestladu vysledkov s poziadavkami bolo vytvorene na zaklade porovnania vysledkov skisok uvedenych v tomto protokole
$ hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske ¢. 247 Ministerstva zdravotnictva SR Z.z. z 9.0ktobra 2017, Ktorym sa ustanovuja podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou a vo Vyhlaske ¢. 97 Ministerstva
zdravotnictva SR Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a doplfia Vyhlagka Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z.

= Porovnanie sa tyka vietkych vysledkov uvedenych parametrov skigok len predmetnej vzorky.

* Vyhlasenie siladu/nestladu sa nesmie zamienat's ingpekciou a s certifikaciou vyrobkov a ani s posudzovanim/ prehlasovanim zhody ski$aného

vyrobku.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.¢. PES/PV/20/040

Prehlasenie

Skusobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tykajl len predmetu skusok,

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, cast protokolu len so sthlasom skasobného laboratéria,

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiike sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie

Reklamovat vysledky laboratdrnych skigok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sii pisomne
podané reklamacie.

Uchovévanie zvy$kov vzoriek
Po ukonceni analyz st vzorky vod likvidovaneé.

Protokol dostane; VaK SERVIS, s.r.o.

Protokol o skiigke vyhotovil: Ing. Lucia Sef¢ikova Schvalil:
vedlca LPKBM a LVSM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax :+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



