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e i f/ Zakaznik - objednavatel skusok
Objédnavaterzakaznik: VAK'SERVAS, s.r.0. . . ) ’
azovaadiesa) — — Kuzmanyho 500071, 05801 Poprad Dt prevestianzoriy: A
Prevadzka / stredisko: VaK SERVIS Poprad, Datum vykonania skuSok od: 26.08.2021
Zmluva [ objednavka: 0OV-210001 do: 31.08.2021
Zakazka (Cislo a oznacenie):  21-07898 Datum vystavenia protokolu: 31.08.2021
Odosielatel' | dopravil: EL spol. s r.0. Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke

Lab. ¢islo vzorky : 21-018405

Predmet skusky / typ vzorky : | Vody surové

Oznacenie vzorky : Hyl'ov - pramene

Udaje o odbere : Vzorklu odqbral: Peskova, EL - Datum odberu: 26.08.2021

akreditovany odber
Vysledky skuasok
s . Limitna hodnota : ; P
Skaska / merana velicina / Meracia e Vysledok Neistota Skusobna s +
parameter jednotka gategorla MAE{ skusky merania metoda Metodicky predpis skusky

Pocet koliformnych baktérii KTJ00m | 100 5000 100 0% | KutvacnaF | 772 (STNnEN 150 5405

Pocet Enterokokov KTJMooml | 1000 : 6 0% | KulivatnafF | ™74 (STNZ)EN 0788

Pocet baktérii Escherichia coli KTJ/100ml 50 2500 14 30 % Kultivaéna F I d2n, (STNEN IS0 9308-

Potet kultiouatemyjeh | KTJ/AmI . 1 40% Kulivagna | IP 7.32,(STN EN IS0 6222)

mikroorganizmov pri 36 °C

Potet kultivovatefnych KTJMmI i 44 40% Kulivagna | 1P 7.32,(STN EN 1S 6222)

mikroorganizmov pri 22 °C

Pouzité skratky:  IP —interny predpis, KTJ —koloniu tvoriaca jednotka, F - filtracia, OH - odpor¢ana hodnota, MH - medzna hodnota
Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, S - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsiren( neistotu z vysledku skusky, koeficient rozsirenia k=2.

Vyhlasenie siladu / nesuladu vysledkov skusok s poziadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke
vyhovuju

poziadavkam Vyhlagky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 636/2004 Z.z. z 19.11.2004,
ktorou sa ustanovuj poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodech (kategdria A2).

= Vyhlasenie stladu/nestladu sa uvadza na zaklade poziadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skuSok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske ¢. 636/2004 Z.z., Priloha ¢. 3 - Rozsah ukazovatelov kvality vody
podla jednotlivjch druhov rozborov, Tabulka €. 1 -'Subor ukazovatelov kvality vody pri prevadzkovej kontrole kvality vody. Priloha ¢. 1,
tabulka & 2 - odporuéané a medzné hodnoty ukazovatelov kvality surovej vody pre jednotlivé kategorie kvality surovej vody -
kategoria A1, A2, A3.

= Pri vyhlaseni suladu/nesutladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol moze byt reprodukovany iba ako celok, gast' protokolu len so stihlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzaju schvélenie sku$aného predmetu prislusnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahujli na vzorku, ako bola prijata.
Laboratorium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mozu mat' vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu sksok (okrem subdodévok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi. e

Skugobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickjch predpisov. A ; :
Reklamovat vysledky skusok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavjov/an’e-sq a

‘pisomiie:podané reklamcie.

Protokol o skiiske vyhotovil:

Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda:
Protokol dostane:

Komarova Monika, Mgr., zastupca veducej LMMFL(’
Ferencakova Eva, MVDr., vedica LMMP % o e
VaK SERVIS, s.r.0. \ e

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk N

www.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatel skiisok
Objednavatel” VaK SERVIS, s.r.o. . g .
(meno a adresa) Kuzmanyho 5000/1, 05801 Poprad Détum prevzatia vzorky: 26.08.2021
Odosielatel" VaK SERVIS Poprad Détum vykonania skusok: 26.08.2021
Zmluva [ objednavka: OV-210001 Déatum vystavenia protokolu: 30.08.2021
Zakazka: 21-07898
Vzorku odobral: Peskova, EL - akreditovany odber
Vysledky skusok
Pc.: 1 | Cislo vzorky:  21-018405 Typ vzorky: Vody surové Biologicky rozbor
Oznacenie vzorky: Hyl'ov - pramene
' ' Vysledok | Neistota | Skiiobna | Limitna e ¢ Typ
Rardmeter Jadnotka skusky merania | metdda hodnota Hetodickyipeecpis skusky
Abioseston % 8 24 % | Mikroskop 10 STN757712 (IP17.1) A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN 757711 (IP17.2) A
Mrve organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 30 STN 757711 (IP 17.2) A
Vlaknite bakierle (okrem Zlpzlfycha Jedince/m 0 - | Mikoskop | 0 |STN7STH1(P172) | A
manganovych baktérii)
Mikromycéty Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN 757711 (IP 17.2) A
Zelezité a manganové baktérie % 0 - Mikroskop 10 STN 757711 (IP 17.2) A

Pouzité skratky: IP —interny predpis, A - akreditovana skaska
Neistota merania predstavuje relativnu rozsirenu neistotu z vysledku skusky, koeficient roz$irenia k=2.

Vyhlasenie suladu / nestuladu vysledkov sku$ok s poziadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke vody
vyhovujua
poZziadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 636/2004 Z.z. (Kategoria A1).

= Vyhlasenie siladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poziadavky zékaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skigok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi v Nariadeni viady SR ¢&. 354/2006 Z.z. z 10. maja 2006, ktorym sa ustanovujl
poZiadavky na kontrolu kvality vody urcenej na ludsku spotrebu a vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 636/2004 Z.z. z 19. novembra 2004, ktorou sa
ustanovujl poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, Priloha &. 3 - rozsah ukazovatelov
kvality vody podfa jednotlivych druhov rozborov, Tabulka &.1 - stibor ukazovatelov kvality vody pri prevadzkovej kontrole kvality surovej
vody; Priloha ¢.1, Tabulka €.2 — odpori¢ané hodnoty a medzné hodnoty ukazovatelov kvality surovej vody pre jednotlivé kategorie kvality
vody - kategoria A1, A2, A3.

= Pri vyhlaseni suladu/nestladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast' protokolu len so sthlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzajii schvélenie skudaného predmetu prislugnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.

Laboratérium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skusok je totozné s adresou uvedenou v zahlavi. ]

Skusobné zariadenia a meradl4 boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpnsov e

Reklamovat' vysledky skisok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptovane a vybavované st iba pf \e:(,)mne podané reklamécie.

¢ : \ \\

Protokol dostane: VaK SERVIS, s.r.0. I 8§ et = i
: . = o {

Protokol o skiiske vyhotovil: RNDY. Eva Téthova  Schalil: _+ ”/"RNDr.‘Ev‘aJaTothové
vedlca LBM B Vg S s/ vedlca LBM

Tel.. +42153 4424740, +42153 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk




Objednavatel”
(meno a adresa)
Odosielatel”

Zmluva / objednévka:
Zakazka:
Vzorku odobral:

EL spol. s r.o.
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Akreditacia sa nevztahuje na skusky typu N
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Zakaznik - objednavatel skusok

VaK SERVIS, s.r.o.
Kuzméanyho 5000/1, 05801 Poprad

VaK SERVIS Poprad

OV-210001

21-07898

Peskova, EL - akreditovany odber

Vysledky skusok

Datum prevzatia vzorky: 26.08.2021

Datum vykonania skisok od: 26.08.2021

do: 31.08.2021
Datum vydania protokolu: 31.08.2021
Pocet vzoriek: 1

Pc: 1 | Cislo vzorky:  21-018405 | Typ vzorky: Vody surové | Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: Hylov - pramene
Vysledok Neistota Skusobna Medza it : Typ

Sl slednatka skusky merania metoda stanovenia Metedichy predpis skusky
absorbancia (254nm,1cm) - <0.005 - Spektrofoto 0.005 STN 75 7360 (IP 2.15) A
amonne iony (NH4) mgl/l <0.01 - Spektrofoto 0.01 IP 2.34 A
farba mgPt/l <5 - Viz kolor 5 IP 2.24 (STN EN ISO 7887) A
dusicnany (NO3) mg/l 7.40 5% Spekirofoto 0.50 1P 2.34 A
dusitany (NO2) mg/l <0.01 - Spekirofoto 0.01 STN EN 26777 (IP 2.34) A
chemicka spotreba kyslika 5
manganistanom CHSK(Mn) mgl 0.50 20 % OA 0.50 STN EN IS0 8467 (IP 2.3) A
prahova hodnota chuti TFN <1 - Senzor. 1 IP2.24 ( STN EN 1622) A
vodivost' mS/m 6.62 5 % Kondukt 0.01 STN EN 27888 (IP 2.12) A
pH pri T=23,5°C 7.4 5% Potenc. 1.0 STN EN ISO 10523 (IP 2.11) A
Mn mg/l <0.002 AES-ICP 0.002 i 1'272(1%?;)% 120 A
prahova hodnota pachu TON <1 - Senzor. 1 IP 2.24 (STN EN 1622) A
zékal FNU 2.20 20 % Nefelometria 0.05 IP 2.24(STN EN ISO 7027-1) A
Fe gl 0.018 8% AES-ICP 0002 P 1'18b1(138£§)EN i A
alkalita (KNK4,5) mmoll 0.31 15 % o ogs | Fed (STN1E2';' S0R96e |
acidita (ZNK8,3) mmol/l <0.05 - OA 0.05 IP 2.8 (STN 757372) A
teplota vody °C 11.1 1% 0.1 IP6.2.3 (STN 75 7375) TA
Skusobné metddy
Skratka ‘ Nazov metody 1
AES-ICP Atomova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Kondukt Konduktometria
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Potenc. Potenciometria
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Viz kolor Vizualna kolorimetria

Pouzité skratky: [P - Interny predpis
Typ skasky: A - akreditovand, N - neakreditovana, T -terénna, S - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsirent neistotu z vysledku skiky, koeficient rozSirenia k=2.

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322

e-mail: elsro@elsro.sk

www.elsro.sk



EL spol. s r.o. S r
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves EE a0 N i
T =~

Akreditované skiobné laboratoria podia ISONEC 17025: 2017 /7N eg. No. 038/5-025

Akreditacia sa nevztahuje na skusky typu N
Strana: 2 z 2

Protokol o skuske ¢.: 21/17034 .
Vytlacok: 2z 3

Vyhlasenie suladu [ nestiladu vysledkov skisok s poziadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke surovej vody
vyhovuju
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 636/2004 Z.z., kategorii A1,

= Vyhlasenie stladu/nesuladu sa uvadza na zaklade poziadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skusok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZP &. 636/2004 Z.z. z 19.11.2004, ktorou sa ustanovuji poziadavky

na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnjch vodovodoch, priloha &. 1, tabulka €. 1, 2.
= Pri vyhlaseni stladu/nesuladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.¢. PES/SV/21/008

Vyhlasenia a upozornenia:
Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast' protokolu len so suhlasom laboratoria.
Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzajl schvalenie ski$aného predmetu prisluSnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost’ vysledkov.

Miesto vykonu skusok (okrem terénnych a subdodavok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi. |

Skigobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov. ; / ;
Reklamovat vysledky skisok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie.

’“ '
Protokol dostane: VaK SERVIS, s.r.o. ‘ : |
Protokol o skuske vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvalil: Ing. Lueia Seftikova

vedica LPKBM a LVSM vedica LPKBM a LVSM .

Tel.. +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk



