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Zakaznik - objednavatel skasok
Objednavatel: Obec Bysta : . .
{(meno a adresa) Okruzna 76/9, 07613 Bysta Détum prevzatia vzorky: 20.07.2021
Odosielatel" Obec Bysta Datum vykonania skiSok: 29.07.2021
Zmluva/ objednavka: SS/20210011 Datum vystavenia protokolu: 30.07.2021
Zékazka: 21-06947
Vzorku odobral: Blahut E., EL - akreditovany odber

Vysledky skisok

21-016104 Vody surové ’
Obec Bysta Prameii ¢.2

Abioseston % Mlkr(;ék;[;) , ‘
Zivé organizmy = | Jedince/ml - Mikroskop 0 STN757711(IP17.2)
Mrtve organizmy Jedince/ml - Mikroskop 30 STN 757711 (IP17.2)

Vlaknité baktérie (okrem Zelezitych a

>|>| > |>>|>]

olol o |ojo|e]
.

manganovych baktéri) Jedince/ml Mikroskop 0 STN757711 (1P 17.2)
Mikromycéty Jedince/mi - Mikroskop 0 STN757711 (P 17.2)
Zelezité a manganové baktérie % - Mikroskop 10 STN757711 (1P 17.2)

Poutité skratky: IP - interny predpis, A- akreditovan4 skiska
Neistota merania predstavuije relativnu rozsirend neistotu z vysledku skisky, koeficient rozirenia k=2.

Vyhléasenie suladu / nestladu vysledkov skiidok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke pitnej vody
vyhovuju
poiadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 97/2018 Z.z.

» Vyhlasenie siladu/nestladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na z&klade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. z 9.oktébra 2017, ktorou
sa ustanovuj(i podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou, Priloha & 1 - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele a vo Vyhlaske
Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a dopifia Vyhiaska MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z.

= Pri vyhlaseni siladu/mesladu laboratbrium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, East protokolu len so siihlasom laboratéria,

Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie skiSaného predmetu prisiusnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuj na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu ska$ok je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi,

Skisobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skiSok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie.

Protokol dostane: Obec BySta

Protokol o skiiske vyhotovil: RNDr. Eva Téthova
ved(ca LBM

Tel: +42153 4424740, +42153 4192322 e-m:
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Protokol o skuske ¢.: 21/14883 s ,
Vytlabok: - 1z 3

Zakaznik - objednavaterl skiisok

(?:iiin:\;?it::s.a) 8:?&5%’3;2 10, 07613 Bysta Datum prevzatia vzorky: 29.07.2021
Odosielatel" Obec Bysta Déatum vykonania skusok: 29.07.2021
Zmluva/ objednavka: ~ SS/20210011 Datum vystavenia protokolu: 30.07.2021
Zakazka: : 2106947

Vzorku odobral: Blahut E,, EL - akreditovany odber

Vysledky skii$ok

“‘Ablbks‘éstoh ' %

5 30% | Mikroskop 10 STNT757712(IP 17.1) A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN757711(IP 17.2) A
Mrtve organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 30 SIN757711(IP17.2) A
:ﬂ:‘;;;ﬁ ::;ctﬁ’m‘::r’ﬁ)m Zelezitych a Jedince/ml 0 - | Mioskop | 0 |STNTSTII@P17Z) | A
Mikromycéty Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN757711 (IP 17.2) A
Zelezité a manganové baktérie % 0 - Mikroskop 10 STN757711(IP17.2) A

Pouzité skratky: IP - interny predpis, A - akreditovana skiska
Neistota merania predstavuje relativnu roz8irend neistotu z vysledku skisky, koeficient rozsirenia k=2.

Vyhlasenie suladu / nestiladu vysledkov skiisok s poziadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke pitnej vody
vyhovuji
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z.

* Vyhlasenie suladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skigok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. z 9.oktdbra 2017, ktorou
sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou, Priloha &. 1 - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele a vo Vyhlaske
Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z. 'z 19. marca 2018, ktorou sa meni a doplfia Vyhlaska MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z.

= Pri vyhlaseni suladu/nestladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zékaznikom,

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast protokolu len so sthlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzajl schvalenie ski$aného predmetu pristuSnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratorium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skidok je totozné s adresou uvedenou v zahlavi,

Skiisobné zariadenia a merad!é boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skiSok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie.

Protokol dostane: Obec Bysta

Protokol o skiske vyhotovil: RNDr. Eva Tothova
vedica LBM

Tel.. +421.53 4424740, +421 53 4192322 {
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Protokol o skuske ¢.: 21/15260 oy
Vytladok: 1 z 3

Zakaznik - objednavatef skasok
Objednavatel | zakaznik: Obec Bysta

(n&zov a adresa) Okruzna 76/9, 07613 Bysta Détum prevzatia vzorky: 29.07.2021
Prevadzka / stredisko: Obec Bysta, Datum vykonania skasok od: 20.07.2021
Zmluva | objednavka: $S /20210011 do: 05.08.2021
Zakazka (Cislo a oznagenie):  21-06947 Datum vystavenia protokolu: 05.08.2021
Odosiefatef’ | dopravil: EL spol. sr.0. Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke

Lab. &islo vzorky : 21-016104

Predmet skisky / typ vzorky : | Vody surové

Qz_naéenie vzorky : Obec Bysta Pramen ¢.2

Udaje o odbere : \a/:rc;:jki?o \(/):r%/bcryglt;eBrlahUt E,EL- Ditum odberu:  29.07.2021

Pocet koliformnych baktérii | KTJH00mI| 10 50 18 30% | Kulivatna F : gg%m)lz IS0
Pocet Enterokokov KTJ00m| 20 300 0 | kutivazar | P 7'43'72393_”2)5“' IS0 |
Pocet baktérii Escherichia coli | KTJ/100m! 0 2 14 0% | KutivagnaF | F 72%&%& )EN IS0 | A
Pocet kultivovatefnych _' : — T IP732(STNENISO
mikroorganizmov pri 36 °C KTJml 5 40 % Kultivaéna 6222) A
Pocet kultivovatefnych i o s IP7.32,(STNENISO
mikroorganizmov pri 22 °C KTJ/Ami 32 40 % Kultivaéna 6222) A

Pouzité skratky: P — intemy predpis, KTJ - koléniu tvoriaca jednotka, F - filtracia, OH - odporGtana hodnota, MH - medzna hodnota
Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, S - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsirend neistotu z vysledku skiidky, koeficient rozSirenia k=2.

Vyhlasenie siladu / nesiladu vysledkov skusok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke
vyhovuju
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 636/2004 Z.z. z 19.11.2004,
Ktorou sa ustanovujl poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch - kategéria Al

= Vyhlasenie siladu/nesilady sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov skiSok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske &. 636/2004 Z.z., Priloha ¢. 3 - Rozsah ukazovatelov kvality vody
podla jednotlivych druhov rozborov, Tabulka &. 1 - Sibor ukazovatelov kvality vody pri prevadzkovej kontrole kvality vody. Priloha €. 1,
tabulka & 2 - odporGané a medzné hodnoty ukazovatefov kvality surovej vody pre jednotlivé kategdrie kvality surovej vody -
kategoria A1, A2, A3.

= Pri vyhlaseni siladu/nestladu laboratorium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozomenia:

Tento protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, East' protokolu len so sthlasom laboratdria.
Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie skusaného predmetu prislusaym.organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysleadkyfs ztahyju navzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platno 5ledk
Miesto vykonu skasok {okrem subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi. S
Skusobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysie platnych metrologick)'lcﬁ predpisov.
Reklamovat vysledky skusok moZno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akce@to\iané a vybavované s

Mpi?omne podané reklamécie.

Protokol o skuske vyhotovil: - . . .
Schvalil a za spravnost protokolu zodpoveda: :
Protokol dostane:

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 . www.elsro.sk

.
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Protokol o skuske ¢.: 21/15264 s
Vytlaok: 1 z 3
Zakaznik - objednavatel skusok

Objednavatel / zakaznik: Obec Bysta

(nazov a adresa) Okruzna 76/9, 07613 Byita Dtum prevzatia vzorky: 20072021
Prevadzka | stredisko: Obec Bysta, Datum vykonania skiSok od: 29.07.2021
Zmluva / objednavka: $S/20210011 do: 05.08.2021
Zakazka (islo a oznaCenie):  21-06947 Datum vystavenia protokolu: 05.08.2021
Odosielatel’ / dopravil: EL spol. s r.0. Pocet vzoriek:
Udaje o vzorke

Lab. islo vzorky : 21-016105

Predmet skusky / typ vzorky : | Vody surové

Oznaéenie vzorky : Obec Bysta Pramen .3

Udaje o odbere : :Ifrc:a:;tl:) \(/:vgr%zglt;eBrlahut E., EL- Ditum odberu: 29.07.2021

Skuéka I merana velzi}ma |

| Meracia | Limitnd
.\ jednotka

Vysledky skusok

 parameter rania_ =
Potet koliformnych baktéri KTJ/100ml 10 50 6 0% | KutvagnaF | P72 (STN1')5N IS0 9308- |
Poet Enterokokov KTooomi | 20 300 0 KutivatnaF | P 743 (STNé)EN IS07898- |
Potet baktérii Escherichia coli KTJ/100mI 0 25 5 30% | Kutvatnar | P72 (STN1)EN IS09308- | 5
::If:;olr(;;t:::;t::nrﬁg o KTJAml 4 40% | Kulvatna | IP7.32(STNENISO6222) | A
;‘I’:fgo'r‘;’;‘::;"":?;"rﬁg wc KTJHmI . 3 40% Kulvatna | IP7.32,(STNEN1SO6222) | A

Pouzité skratky:

Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, § - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozSirend neistotu z vysledku skasky, koeficient rozSirenia k=2.

IP —interny predpis, KTJ - koléniu tvoriaca jednotka, F - filtracia, OH - odporagana hodnota, MH — medzné hodnota

Vyhlasenie suladu / nestladu vysledkov skisok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke

vyhovuju

poziadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 636/2004 Z.z. z 19.11.2004,
ktorou sa ustanovujl poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch - kategdria A1.

= Vyhlasenie siladu/nestlady sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skusok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami- uvedenymi vo Vyhlaske €. 636/2004 Z.z., Priloha €. 3 - Rozsah ukazovatelov kvality vody
podla jednotlivych druhov rozborov, Tabulka €. 1 - Subor ukazovatefov kvality vody pri prevadzkovej kontrole kvality vody. Priloha €. 1,
tabutka €. 2 - odporitané a medzné hodnoty ukazovatelov kvality surovej vody pre jednotlivé kategdrie kvality surovej vody -
kategoria A1, A2, A3.

= Pri vyhlaseni sitadu/nesuladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, East' protokolu len so sthlasom laboratéria.
Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzaja schvalenie ski$aného predmetu prisiuSnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuit

Laboratorium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnoswf ledks:

Miesto vykonu skasok (okrem subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skusobné zariadenia a merad|a boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych p

;les

\;o_rku, ako bola prijata.

Reklamovat vysledky skiSok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptov ng.a yybavované st |ba plsorrine podané reklamacie.

Protokol o skuske vyhotovil:
Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda:

Protokol dostane:

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322

‘wwwelsrosk
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Protokol o skuske ¢.: 21/16077 Vitlaol
ytlagok: 1 z 3

Zakaznik - objednavatel skusok

Objednavatel: Obec Bysta

(meno a adresa) Okruznd 76/9, 07613 Byita Détum prevzatia vzorky: 20.07.2021
Odosielatel” Obec Bysta Datum vykonania skuaSok od: 29.07.2021
Zmluva/ objednavka: SS/20210011 do: 18.08.2021
Zakazka: 21-06947 Datum vydania protokolu: 18.08.2021
Vzorku odobral: Blahut E., EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
Pé: 1 |Cislovzorky: 21016104 ] Typ Vzorky: Vody surové i Chemicky rozbor |
Oznacenie vzorky:  Obec Bysta Prameii €.2
' g - “Skasobna | Medza | . oo oo L Typ
ferametl ot ‘- metoda’ | stanovenia | »MthdKfy predpls skusky
IP 1.50b (CSN EN 1SO
sh . mg/l <0.001 - ICP-MS 0.001 17294-2) A
As mg 0.007 6% ICP-MS 0,001 P 1'502’7(2‘393'_“2)5“' SO | A
B mg/| 0.01 10 % AES-ICP 0.01 IP1.5b(STNENISO 11885) | A
bromicnany (Br03) J— <0.005 : ic 0005 |P217(STN 1E)N IS010304- |
dusi¢nany (NO3) mg/l 3.50 10 % Spektrofoto 0.50 IP2.34 A
dusitany (NO2) mg/l <0.01 - | Spektrofoto 0.01 STN EN 26777 (IP 2.34) A
fluoridy (F) mg/l 0.07 10 % ITP 0.03 STN 75 7430 (IP 2.16a) A
IP 1.50b (CSNENISO
Cr mgil <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A
{P1.50b (CSNENISO
Cd mag/t <0.0005 - ICP-MS 0.0005 17294-2) A
kyanidy celkové (CN} : mg/| <0.005 - Spektrofoto 0.005 STN SO 6703-1 (IP 4.4) A
IP 1.50b (CSNEN ISO
Cu mg/! 0.006 6 % ICP-MS 0.005 17294-2)
] IP 1.50b (CSN EN IS0
Ni mg/l <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A
IP 1.50b (CSN EN 1SO
Pb mg/| <0.002 - ICP-MS 0.002 17294-2) A
IP 1.50b (CSN EN ISO
Hg mg/l <0.0001 - ICP-MS 0.0001 17294-2) A
‘ IP 1.50b (CSN EN ISO
Se mg/l 0.001 10 % ICP-MS 0.001 17294-2) A
akrylamid yg/l <0.08 - LC MS MS 0.08 IP4.20 A
benzén g/l 0.24 25% GC/FID 0.01 [P 4.9 (STN EN ISO 10301) A
dichlorbenzény suma ugll <0.03 - GC/FID 0.03 1P 4.9 (STN 757533) A
1,2- dichloretan g/l 0.07 25% GCIFID 0.01 IP 4.9 (STN EN 1SO 10301) A
chlérbenzén pg/l 0.06 2% GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN ISO 10301} A
TOC mg/} 1.17 15 % NDIR 0.50 STN EN 1484 {IP 2.31) A
org.chlér.pesticidy celk. ygft <0.1 - GC-MS 0.10 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
:';:;:1%';)(”9a“°°h'°’a"a“e ugh <0.005 i GC-MS 0005 | IP410f(STNENISO6468) | A
beta-HCH (organochlérované
nesticidy) ’ pg/! <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
gama-HCH
(organochlérované pesticidy) ug/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP-4.10f (STN EN ISO 6468) A
p,p-DDT (organochlorované
pesticidy) gl <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN SO 6468) A
endrin keton
(organochlérované pesticidy) pght <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
metoxychlor
(organochlérované pesticidy) Hgh - <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A

Tel.. +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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PE ‘I;Cislb vzorky; = 21016104 l Typ vzorky: . Vody surové ‘ , ' [ Chemicky rozbor
Oznatenie vzorky: ' Obec Bysta Pramef ¢.2 B ‘ ‘ ;
e @ | Vysledok | Neistota | Skusobna | Medza | oo oo .| Typ
T Par SeEE = U ky\Jednotka | skusky - | merania | 'metéda | stanovenia | Meto‘d|c‘ky predprs | skigky
HCB (organochlérované
pesticidy) pg/lv <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN iSO 6468) A
delta-HCH
(organochlérované pesticidy) poll <0.005’ - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
heptachlér
(organochlérované pesticidy) Mg/l <0.005 - GC-MS 0.005 ’ IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
aldrin (organochlorované
pesticidy) ugh <p.005 - ‘ GC-MS ; 0.005 1P 4.10f (STN EN 1SO 6468) A
heptachlérepoxid
(organochlérované pesticidy) g/l <0.005 - GC-MS : 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468} A
p,p-DDD (organochlérované
pesticidy) poi {0.005 - GC-MS 0.005 ‘ IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
endrin aldehyd
(organochlérované pesticidy) ug/ <0.005 - GC-MS 0.005 1P 4.10f (STN EN 1SO 6468) A
endosulfan sulfat
(organochlérované pesticidy) Hg/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
gama-chlordan
(organochlérované pesticidy) g/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
endosulfan |
(organochlérované pesticidy) g/l <0.005 - GC-MS 0.005 1P 4,10f (STN EN 1SO 6468) A
alfa-chlordan ‘
(organochlérované pesticidy) Mg/t <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN SO 6468) A
p,p-DDE (organochlérované |
pesticidy) pg/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468) A
dieldrin (organochlorované ,
pesticidy) Hg/l <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN'ISO 6468) A
endrin (organochlérované ;
pesticidy) ugh <0.0.05 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN 1SO 6468) A
endosulfan Il
(organochlérované pesticidy) ugh <0.005 - GC-MS 0.005 IP 4.10f (STN EN ISO 6468} A
benzo (a) pyrén g/l <0.005 - HPLC/FD 0.005 IP 4.7 (STN EN ISO 17993) A
PAU - suma po/l <0.05 - HPLC/FD 0.050 1P 4.7 (STN EN iSO 17993) A
epichlorhydrin pg/l <0.05 - GC/FID 0.05 IP 4.9 (STN EN SO 10301) A
styrén gl o <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
1,1,2,2 - tetrachléretén ug/ 0.22 25 % GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN 1SO 10301) A
tetrachlormetan yg/t <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STNEN ISO 10301) A
toluén | ug/l . 037 B % GC/FID 0.01 1P 4.9 (STN EN iSO 10301) A
1,1,2 - trichléretén pgll <0.01 ; - GC/FID 0.01 1P 4.9 (STN EN ISO 10301) A
vinylchlorid Hg/l <0.01 - ~ GCIFID 0.01 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
xylény ug/ 0.23 25 % GCIFID 0.01 IP-4.9 (STN EN ISO 10301) A
bromdichlérmetan pgh <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN1SO 10301) A
2 4-dichlérfenol ugh <0.2 ‘ - GC-MS 0.20 - 1P 4.26 (STN EN 12673) A
chloroform ygit <0.01 - GC/FID 0.01 IP 4.9 (STN EN IS0 10301) A
2,4,6-trichlérfenol , pg/l <0.1 - | GC-MS 0.10 IP 4.26 (STN EN 12673) A
suma THM pg/l <0.1 - ~ GCIFID 0.10 IP 4.9 (STN EN ISO 10301) A
absorbancia (254nm,1cm) - 0.026 15% Spektrofoto 0.005 STN 75 7360 (IP 2.15) A
amoénne iony (NH4) mg/l 0.03 20 % Spektrofoto | 0.01 , IP2.34 A
rozpustené latky pri 105°C
(membranovy filter 0,45 um, mg/l 120 15 % GA 10 STN 757373 (IP 2.13a) A
Advantec)
farba ) mgPY/l <5 1 - Viz kolor 5 IP 2.24 (STN EN ISO 7887) A
chemicka spotreba kyslika
manganistanom CHSK(Mn) mg/t 0.80 20 % OA 0.50 STN EN IS0 8467 (IP 2.3} A
chloridy (Cl) mg/l <2 1 - 0A 2.00 STN EN IS0 9297 (IP 2.6) A
IP.1.50b (CSN EN ISO
Mn mg/l | 0.002 6 % ICP-MS 0.002 17294.2) A
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